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Dotyczy: Remont instalacji elektrycznych i wykonanie prac towarzyszacych
w budynku szkoty przy ulicy Bojkowskiej 18A

Odpowiedz na zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), w zwigzku ze ztozonym
zapytaniem do treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w imieniu
Zamawiajacego udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1:
1. prosimy o zatgczenie rzutu poziomego piwnicy wraz z zaznaczeniem INNYM
KOLOREM zakresu prac do wykonania na istniejgcych podktadach instalacyjnych

Pytanie 2:

2. prosimy o wyjasnienie dlaczego rzut parteru jest w kolorze

a. czy kolor symbolizuje zakres np. zakres prac do wykonania w tym etapie

b. czy kolor oznacza wykonane elementy, ktére nalezy pomingé , prosze
o legende

c. inne symbolika

Pytanie 3:

3. prosimy o ponowne zatgczenie rzutéw poziomych kondygnaciji od parteru do IV
pietra wraz z wyraznym zaznaczeniem ktére pomieszczenia sg wytaczone. np.
poprzez postawienie duzego znaku “X” na catym pomieszczeniu

Pytanie 4:
4. prosze o zamieszczenie podktadéw na www szkoty w autocad

Odpowiedz:

Ad.1,2 3,4

Na rysunkach dokumentacji projektowej znajdujg sie adnotacje co do zakresu nie
objetego projektem. Np. w piwnicy nie wykonujemy instalacji elektrycznej
w pomieszczeniu PEC oraz pomieszczeniach numer: 32, 33, 34.

W zakres prac do wykonania wchodzi cato$¢ narysowanej instalacji bez wzgledu
na kolor. Kolor nie oznacza etapowosci robét powstat w trakcie rysowania
w programie komputerowym i oznacza warstwy oraz grubosci linii. W wersji
papierowej wszystko jest w kolorze czarno biatym.

W pomieszczeniach oznaczonych ,bez zmian” nalezy rozumiec, ze instalacja
o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V przeznaczenia og6lnego pozostaje bez
zmian. W pomieszczeniach tych nalezy wykonac te instalacje ktdére zostaty
zaprojektowane, np.: sala 43: w zakresie instalacji elektrycznych wchodzi
wymiana opraw oswietleniowych i wykonanie obwodu zasilania i montaz gniazda
dla komputera, sala 48: w zakresie instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie
obwodu gniazda do zasilania komputera.



Ze wzgledu na zapisy prawne zamawiajgcy nie ma mozliwo$ci zamieszczenia
podktadow - pliki w programie autocad.

Wobec powyzszego nie ma koniecznoéci dokonywania uzupetnien dokumentacji.

Z powazaniem
Beata Spatek

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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